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GEMEINDE LATENDORF
über AMT BOOSTEDT-RICKLiNG
TWIETE 9
24598 BOOSTEDT

PRÜFBERICHT
?
l
ß
l Analysennr.
^ Probeneingang

Probenahme
l Probenehmer
^ Kunden-Probenbezeichnung

l Probengewinnung
l Entnahmestelle
l Messpunkt
l Straße
l PLZ/Ort
'i Amtl. Messstellennummer

AMT BOOSTEDT-RICKLING

b'ng. 27. Nov. 2023

Datum

Kundennr

22.11,2023

1502458

2301728 Wasserwerk Latendorf, Netzprobe - Untersuchung auf Parameter
der Gruppe A und B nach TrinkwV
243219 Trinkwasser
14.11.2023
14.11.202308:15
Klaus Schümann (1176)
Schü La

Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)
Wasserwerk Latendorf
Netzprobe Torsten Hamann, Bad
Hauptstr, 21
24598 Latendorf
250000050000000003530

Einheit Ergebnis

Physikalfsch-chemlsche Parameter
!Was8ertemperatur(vor Ort)
iLeitfählgkeitbei25°C(Labor)
ipH-Wert (Labor)
iTemperatur (Labor)
iTcübung (Labor)
LSAK43® n_m (Färbung^qu_anl)^
IpH-Wert (bei SAK 436-Messung)
iTemperatur (bei SAK 436-Messung)

Sensorische Prüfungen
IGeruch (vor Ort)
iGeschmack organoleptlsch (vor Ort)

Anionen
|Chloriö (Cl)
iHydrogencarbpnat
;NJtrat (N03)
[Nitrit(Np21
iOrthophosphat (o-P04)
;SäurekapazitätbispH4,3
Temperatur bei Titration KS 4,3
[Sulfat (S04)
Kafionen
;Calclum (Ca)
;Magneslum (Mg)
^Natrium (Na)

°C _ _|._ _ _ _ 10,8

MS/cm i 251
7.79

°C ; 16,3
NTU _... L ._., ,.,_ , ,0,50

.m-1L__. J _ _. _ .__ _._ __ _0il5

\ 7.73
°C ! 20,9

[ ohne
i annehmbar

m9/l - ; 9f4
mg/1 ! 121,4
mg/1 . J . . <0,5(+)
mg/l___ __j_.._.__<P,p_01(N_WG)

mg/1 i 0,23
mmol/1 : 2.04
°C ; 19,4
mg/1. .. i . . . 11

mg/1 i 38,7
mg/1 !. 1,69
mg/1 ; 6,37

Best.-Gr.

0
10
2
0

0,05
0,1
0
0

1
0,6

0,5
0,005
0,03
0,01

0
1.

0,1
.0,1.

0.1

Grenzwert
TrinkwV Methode

DIN 38404-4: 1976-12
2790

6,5-9,5

1
0,5

0
0

250

50
0,5 6)|
6,7 4)|

250

200

DINEN 27888; 1993-11
DINEN ISO 10523: 2012-04

DIN 38404.4: 1976-12
DIN EN ISO 7027 : 2000-04
DINEN ISO 7887: 2012-09

DINEN ISO 10523: 2012-04
DIN 38404-4: 1976-12

DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)

DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)

DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Berechnung

DIN ISO 15923-1 : 2014-07
DIN ISO 15923-1 : 2014-07
DIN ISO 15923-1 : 2014-07
DIN 38409-7; 2005-12
DIN 38404-4; 1976-12

DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DINEN ISO 17294-2; 2017-01

DIMEN ISO 17294-2: 2017-01
DINEN ISO 17294-2; 2017-01
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Datum

Kundennr.

22.11.2023

1502458
PRÜFBERICHT
Auftrag

Analysennr

2301728 Wasserwerk Latendorf, Netzprobe - Untersuchung auf Parameter
der Gruppe A und B nach TrinkwV
243219 Trinkwasser

Einheit Ergebnis Best.-Gr,
Grenzwert

TrinkwV Methode

IKalium(K)
Ammonium (NH4)

Summarische Parameter
iTOC
Gasförmige Komponenten
iBasekapazität bis pH 8,2
jTemperatur bei Titration KB 8,2
^Sauerstoff (02) gelöst

Anorganische Bestandteile
|Arsen (As)
'Aluminium (AI)
Antimon (Sb)
;Blei(Pb).
Cadmium (Cd)
lEisen (Fe)
Kupfer (Cu)
|Mangan(Mn)
'Nickel (Ni)

mg/1
TIQ/L

mg/1

mmol/1
°c

mg/1

mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/L
mg/1
mg/1

Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW)
\Trjchlormethan
i Bromdichlormethan
[Djbromchtormethan
,Tnbrommethan
!Summe THM (Elnzelstoffe)
;Vinylchlorid

mg/j.
.[H9/L
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1 .

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
l ßenzö(b)fluoranthen
\B6nzQ(k)f!uoranthen
\Benzo(ghi)pefyten
! tndenQ(123-cd)pyren
[PAK-Summe (TrlnkwV)
!8enzo(a)pyren

Berechnete Werte
lNitrat/50 + Nitrit/3
IGsssmthärte (Summe Erdalkallen)
iGesamthärte
iGesamthärte (als Caldumcarbonat)

!Carbonathärte
iCa-Härte
iMg-Härt.e
INichtcarbonathärte
IScheinb, Carbonathärte
iHärtebereich
lAnionen-Äquivalente

AG KiQi Geschäftsführer

mg/1
_m9/l_

mg/1
mg/1
PM
mg/1

m_g/l
mmol/1
°dH
mmol/1

°dH
°dH
°dH_

0,91
<0,005(NWG)

1,3

0,04
15,4
2,5

<0,001
<0,01

<0,001
<0,001

<0,0003
0,040
0^038
0,010

<0,002

ffe (LHKW)
<p,oopio

_<PjO_0020
<0,00020
<0,00030

n.b.

<0,0001

'rstoffe (PAK)
<0,000002

_<P,00_ppO_2
<0,000002
<0,000002

n.b.

<0,000002

<0,017 ^
1,03

5,8
1,03

5,7
S,4
0,4

.°dH_.__]___. _, ,_..__._M

_°dH

mmol/1

0
weich

2,48

HRB 26025 Dr, PaulWimmer
USt-ldNr.A/AT-ID No,: Dr, Stephanfe Nagorny
DE -In Beantragung; fofgt-Dr, Torsten Zurmühl

0,1
0.02

0,5

0,01
0

0.1

0,001
0,01

0,001
0,001

0,0003
0,01

0,003
0,005
0,002

0,0001
0,0002
0,0002
0,0003

0,0001

0,000002
0,000002
0,000002
0,000002

0,000002

_ 0,017
0,05
0,25

0,025

0,014
0,023_

0
0

0,5

0,01
0,2

0,005
0,01 5:

0,003
0,2
2 s:

0,05
0,02 5:

0,05 7;
0,0005

0,0001
0,00001

1

DIN ISO 15923.1 : 2014-07

DINEN 1484: 2019-04

DIN 38409-7: 2005-12
D1N 38404-4: 1976-12

DINEN 25813:1993-01

DINEN!S0172&4-2

DINEN ISO 17294-2

.-^.

DINENfSO 17284-2

DIN EN ISO 17294-2

DIN EN ISO 17294-2

DINEN ISO 17294.2:
D1N EN ISO 17294-2

DINEN ISO 17234-2

DINEN ISO 17294.2

2017-01

2017-01
2017-01

2017-01

2017-01

2017-01

2017-01
2017-01

2017.01

DINEN ISO 10301 : 1997-06
DINEN ISO 10301 : 1997-08
DINEN ISO 10301 : 1997.08
DINEN ISO 10301 ; 1997-08

Berechnung
DINEN ISO 10301 ; 1997-08

DIN 38407-39: 2011-00
DIN 38407-39; 2011-09

~DIN-38407-39;201^Ö9
DIN 38407-39; 2011-09

Berechnung
DIN 38407-39: 2011-09

Berechnung
Berechnung aus Ca, Mg

Berechnung
Berechnung aus Summe

Erdalkallen
Berechnung
Berechnung
Berechnung
Berechnung
Berechnung

Waschmittelgesetz 2007
DIN 38402-62: 2014-12
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PRÜFBERICHT
Auftrag

Analysennr.

Datum

Kunden nr.

22.11,2023

1502458

2301728 Wasserwerk Latendorf, Netzprobe - Untersuchung auf Parameter
der Gruppe A und B nach TrinkwV
243219 Trinkwasser

Einheit

i mm o 1/1
;%

Ergebnis Best.-Gr.
Grenzwert

TrinkwV

[Kationen-Äquivalente
!lonenbilanz

Berechnete Werte - Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht
;pH bei Bewertungstemperatur (pHtb) ; !
ipH bei Caldtsätt. d. Calclt (pHc tb) \

;delta"pH _ _.. . i _ l

iSättigungsjndex_Calc!t.(Sl), __._._ ...|_, ___._,_l_

iCalcitlösekapazität ! mg/1 l

iFreie Kohlensäure (C02) !mg/l

Mikrobiologische Untersuchungen
iKolpniezahl bei 22°C _ ._ ., |KBE/ml_ .;
iKolonlezahl bei 36°C i KBE/ml \
lE.COli !KBE/100ml:

2,371
^5[

7,81
7,90:

"0,09l
-0,10:

e i-—-"-

!Co!iforme Bakterien
ilntestinale Enterokokken

,KBE/100ml
KBE/IOOml

21
3,41

Qi
11
O!
0;
0

Methode

DIN 38402-62
DIN 38402-62

D l N 38404-10
DIN 38404-10
DIN 38404-10
DIN 38404-10
DIN 38404-10

DIN 38404-10

2014-12
2014-12

2012-12
2012-12
2012-12
2012-12
2012-12

2012-12

100
100
0
0
0

TrinkwV §43 Absatz (3): 2023.06

\ TrinkwV §43 Absatz (3) ; 2023.06

DINEN ISO 9308-1 : 2017-09

DINEN ISO 9308.1 : 2017-09

l DINEN ISO 7899-2: 2000-11

S 4) Gemäß "Bekanntmachung der Liste derAufbefeitungsstoffe und Deslnfektionsverfahren gemäß § 20 der Tnnkwassewerordnung" beträgt
l die zulässige Zugabe für die verschiedenen Phosphatverblndungen 2,2 mg/i P
^ 5) Grundlage fürden Grenz wert isteine fürdie wöchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher repräsentative Probe,
^ 6) Am Wasserwerksausgang gilt ein GrenzwQrt von 0,1 mg/l,
^ 8) Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei oder mehr WQSserwerken darf die Calcittösekapazität im Verteilungsnetz den
•s Wert von 10 mg/f nicht überschreiten.
% 9) Die Anforderung hinsichtlich der CQtcittösekapQzität gilt sls erfüllt, wenn derpH-Wert am Wörkausgang größer oder gleich 7,7 ist.
-5 x) Elnzelwerte, die die Nacimels- oder Besllmmungsgreme unterschrelten, wurden nicht beFückslchllQt,
i Erläuterung; Das Zeichen "<"odern.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
^ Bestlmmungsgronze nicht quantifizierbQr.
l Das Zeichen "<,, ,, (NWG)" oder n.n. in der Sparte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
^ nicht nachzuwQisen.

Das Zeichen "<,.„(+)" in der Spalte Ergebnis bedoutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen NachweisgfBnze und
S Bestimmungsgrenze qualitstiv nachgewiesen,
§ Die paramötörspQzifischen analytischen Messunslcherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
§ verfügbar, sofern die berichteten £rgebntsse oberhalb der parsmeterspezifischen Besimmungsgrenzö liegen. Die
>?: Mindestlelsfungskriterien der angewandten VerfahrQn beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
ä 2009/90/£G der Europäischen Kommission.

Grenzwert TrinkwV: Grwzwert/Anforderung der "Verordnung über die Quelltät von Wasser für den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand20.06.2023
Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5687-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12
Die vollständigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfügbar.

Das Wasser entspricht, soweit untersucht, den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung.

Beginn dar Prüfungen: 14.11,2023
Ende der Prüfungen: 22.11.202311:55

Die Ergebnisse beziehen sich Qusschlteßtich auf die geprüften Gegensfände, In Fällen, wo das Prüflabor nicht für äse Pmbenahme
verantwoiHlch war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie efhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantworflich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht derAkkrectifierung des
Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebniasa auswirken. Die auszugsweise Ven/ietfältigung des Berichts ohne unsere
schnftllchö Genehmigung Ist nicht zulässig, Die Ergebnisse in diesem PrüfbQticht werden gemäß der mit Ihnen schn'ftiich gemäß
Auftragsbestätlgung getroffenen VereinbQrung in vereinfachter Weise i.S, der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3benchtet,
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Auftrag
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Datum

Kundennr.

22.11.2023

1502458

2301728 Wasserwerk Latendorf, Netzprobe" Untersuchung auf Parameter
der Gruppe A und B nach TrinkwV
243219 Trinkwasser
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l AGROLAB Umwelt HerrJesco Reimers, Tel. 0431/22138-585
l Service Team Wasser, Email: wasser.kiel@agrolab.de
i Verteiler

h KREIS SEGEBERG-GESUNDHEITSAMT

AG Kiel Geschäflsführer
HRB 26025 Dr. Pau! Wimmer
USMdNr./VAT-ID No.: Dr, Steptianle Nagorny
DE -in Beantragung; folgt-Dr, Torsten Zurinühl
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